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REQUERIMENTO

Assunto: Cirurgias novamente suspensas no Hospital da Horta

As altas temperaturas registadas no bloco operatério e em outras
éreas estdo a obrigar, de novo, a suspensdc das cirurgias
programadas no Hospital da Horta.

Esta suspensdo esta relacionada com um problema no equipamento
de arrefecimento do ar que se arrasta ha muito tempo e que se
acentua guando a temperatura ambiente sobe.

Ao contrario do que muitos tém afirmado este problema ndo acontece
apenas desde junho deste ano. Este problema arrasta-se, pelo
menos, desde o verdao de 2015,

Em agosto de 2015 os deputados do PSD eleitos pelo Faial
questionaram o Governo sobre a avaria do equipamento de
arrefecimento do bloco operatdrio.

Na resposta, em setembro daquele ano, o Governo informava que o
equipamento se encontrava “reparado e em pleno funcionamento” e
que devido a este problema tinham sido adiadas “cerca de 80
cirurgias”.

Ao longo do ano passado também foram muitos os alertas para o
mau funcionamento daguele equipamento e para a necessidade de o
substituir com urgéncia.

Em junho passade aconteceram de novo problemas com a
refrigeracdo do bloco operatério que levaram ao cancelamento de
mais cirurgias.

Na altura os signatarios dirigiram um requerimento ao Governo € na
sequéncia deste, a Secretaria Regional da Salde esclareceu os
Orgdos da Comunicagio Social que “a substituigio do equipamento
de refrigeracdo do ar esta previsto na empreitada que se vai realizar
no Hospital da Horta” e que “para ultrapassar imediatamente o
problema a administragéo do Hospital j& decidiu proceder & instalagéo
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de equipamentos portateis de ar condicionado no bloco operatério e
posteriormente vai instalar também um equipamento de refrigeragdo
provisério até que as obras figuem concluidas”. Adiantava ainda a
mesma fonte que “esta questéo deve ficar resolvida ainda durante a
presente semana” (Jornal Incentivo, 25 de junho de 2018).

Estavamos em junho de 2018 e agora percebemos que nada disso foi
ainda feito e que o problema persiste, condicionando o normal
funcionamento do hospital, o desempenho profissional dos seus
trabalhadores e especialmente prejudicando os doentes.

O cancelamento de cirurgias mesmo que em termos numéricos seja
considerado residual por alguns, a verdade é que para os doentes,
muitos fragilizados e que aguardam ha longos periodos pelas suas
operacdes, mais adiamentos tém obviamente consequéncias muito
penalizadoras gue ndo devemos ignorar nem menosprezar.

E sabido que as temperaturas elevadas constituem um fator de risco
acrescido para a atividade hospitalar, agravando o risco de infecdo,
em especial no decurso e no periodo apds os atos cirdrgicos.

A verdade é que muito se tem falado das consequéncias deste
problema ao nivel do cancelamento e adiamento de cirurgias,
contudo pouco €& conhecido sobre eventuais infecdes e outras
complicagbes nos doentes apds as cirurgias que também possam
estar associadas as altas temperaturas no bloco e em outras areas
daquela unidade hospitalar. Este € um assunto que merece e tem de
ser esclarecido.

Se ha area em que ndo se pode deixar gue as coisas funcionem com
esta imprevisibilidade e inseguranga é a salde especialmente num
bloco operatorio. E, portanto, deixar arrastar este problema ao longo
de tanto tempo para além de ser inaceitavel é uma
irresponsabilidade.

Por isso e independentemente de empreitadas gue tenham ou que
venham a decorrer, ndo é aceitavel que este problema ja ndo tenha
sido hé muito debelado de forma estrutural. E para isso que existem
governos e administracoes.
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Assim, ao abrigo das disposicdes estatutdrias e regimentais
aplicaveis, os deputados signatérios solicitam ao Governo Regional
dos Agores, as seguintes informacdes:

1 - Quantas cirurgias foram canceladas no Hospital da Horta desde o
dia 1 de junho de 2018 até esta data? Quantas dessas cirurgias
foram canceladas devido ao problema de deficiente refrigeracdo do
bloco operatorio?

2 - Existiram alguns problemas com doentes no periodo pds-
operatério associados as altas temperaturas no bioco operatdrio e em
outras areas do Hospital da Horta? Quantos casos e quais foram as
conseguéncias para esses doentes?

3 - Para além do bloco operatorio que outras areas do Hospital da
Horta foram e continuam a ser afetadas pelo funcionamento
deficiente do equipamento de refrigeragéo?

4 - Porque razdo este equipamento ndo foi atempadamente
substituido uma vez que ha muito tempo s8o conhecidos os seus
problemas de funcionamento?

5 - Quando é gue a Administracdo do Hospital da Horta comunicou
ao Governo Regional a necessidade de substituir o equipamento de

refrigeracdo do bloco operatdrio daquela unidade hospitalar? Solicita-
se copia dessa comunicacéo.

Horta, 31 de agosto de 2018

Os deputados regionais

Carlos Ferreira
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