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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
Gabinete da Presidéncia

DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.° 26/2019

ESTABELECE O REGIME JURIDICO DE LICENCIAMENTO A QUE ESTAO SUJEITAS
AS INSTALACOES ELETRICAS DE SERVICO PARTICULAR NA REGIAO
AUTONOMA DOS ACORES

O presente decreto legislativo regional define as atribuicGes, competéncias e procedimentos,
em conformidade com a nossa realidade insular, no ambito do licenciamento a que estdo sujeitas
as instalacdes elétricas de servigo particular, tendo por finalidade a eliminacdo de burocracia, 2
reduciio de tempo e de custos associados aos respetivos procedimentos.

Face as especificidades arquipeldgicas, nomeadamente os constrangimentos de mobilidade, o
presente diploma assegura que em todo o territGrio insular a prestacao e usufruto das atividades
e servicos previstos se realize em regime de equidade e custos uniformes.

Neste sentido, foram previstos mecanismos que, quando se verifique a auséncia na Regifo das
Entidades Inspetoras de Instalacdes Elétricas de Servigo Particular, ou ainda em casos
excecionais de justificada necessidade, possibilitam a delegagdo das inspe¢es no distribuidor
piiblico, tirando partido da sua presenca em todas as ilhas, ou ainda a ligacZo expedita das
instalacBes elétricas & rede publica, mediante a apresentacdo de um termo de responsabilidade,
ou ainda por simples autcrizagiio, sempre que, em qualquer caso, se encontrem devidamente
salvaguardadas as condicGes de seguranga para pessoas, animais ou bens.

Aproveita-se, ainda, a oportunidade para definir o critério de classificacdo de instalagdes de
diversos tipos coexistentes num tinico local, colmatando-se assim uma omissdo importante gue
a legislacfio cessante ndo esclarecia. |

Desta forma, assegura-se que os processos que disciplinam as instalacoes elétricas de servigo

particular decorram exclusivamente na Regifo Auténoma dos Agores, sendo asseguradas as

. . necessdrias competéricias, meios ¢ procedimentos dos servigos e organismos da adpunistra¢io

regional.

Foram previamente ouvidas a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Engenheiros Técnicos.
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Assim. a Assembleia Legislativa da Regifo Auténoma dos Agores decreta, nos termos da alinea
a) don.° 1 do artigo 227.° da Constituigio da Republica Portuguesa e don.° 1 do artigo 37.5, do
n° 1 e da alinea I) do n.° 2 do artigo 54.° do Estatuto Politico-Administrativo da Regido

Auténoma dos Agores, 0 $egu:inte:

CAPITULO I

Disposicbes gerais

Artigo 1.°
Objeto ¢ ambito de aplicacio
O presente diploma estabelece o regime juridico de licenciamento a que estdo sujeitas as
instalagBes elétricas de servigo particular alimentadas pela rede elétrica de servigo piblico da
Regifo Auténoma dos Agores, em média, alta, ou em baixa tensfo, e as instalagGes com
producdo prépria, de cardter temporério ou itinerante, de seguranga ou de socorro, e define o

sistema de controlo, supervisio e regulagio das atividades a elas associadas.

Artigo 2.7
Definicoes
Para os efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) «Comercializador», a entidade titular da concessdo para 2 comercializagio de
eletricidade pa Regifo Auténoma dos Acores, cuja atividade consiste na compra a
grosso e na venda a grosso e a retalho de eletricidade;

b) «Declaragdo de Conformidade da Execugdo», a declaracio de responsabilidade da
entidade instaladora de que a execugdio estd conforme com as normas legais,
regulamentares e técnicas aplicdveis e com o projeto de eletricidade aprovado; |

¢) «Distribuidor Piblico», a concessiondria de servi¢o piblico para o transporte e
distribuigfio de energia eléirica na Regido Auténoma dos Agores;

d) «DGEG», Direcao-Geral de hneroza e Geologia; .

¢) «Entidade Exploradora», a entidade que detém a exploracio da mstalacao elétrica e

celebra o contrato de energia elétrica com um comercializador de eletricidade;
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«Entidade Inspetora de InstalagGes Elétricas de Servigo Particular (EIIEL)», a entidade
responsével pelas atividades de inspeg3o, reconbecida nos termos da Lei n.° 14/2015,
de 16 de fevereiro; :
«Entidade Instaladora de InstalagBes Elétricas de Servigo Particular (ED», a pessoa
coletiva ou empresério em nome individual que exerca legalmente 2 atividade de
construcio em teéritério nacional, ao abrigo do respetivo regime juridico e sob controlo
e supervisio do IMPIC - Instituto dos Mercados Priblicos do Imobilidrio ¢ da
Constraciio, registada nos termos da Lei n.° 14/2015, de 16 de fevereiro;

«Ficha Eletrotécnica», a ficha que identifica e descreve as principais caracteristicas da
instalacfio eléirica para efeitos de ligacio 2 Rede Elétrica de Servigo Piblico dos Acores
(RESPA), .

«ERSE», Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos;

«Instalagdo Elétrica de Caréter Tempordrio», a instalagio elétrica destinada a estar em
servico durante o tempo minimo necessirio para cumpfir o objetivo para que foi
executada, o qual ndo déveré exceder o perfodo maximo de dois anos;

«Operador da Rede de Distribuicgio (ORD)», a pessoa singular ou coletiva que exerce a
atividade de distribuicio e é responsavel, numa drea especifica, pelo desenvolvimento,
pela explorago e pela manutengo da rede de distribuigdo e, quando aplicdvel, pelas
suas ligacBes com outras redes, bem como por assegurar a garantia de capacidade da
rede a longo prazo;

«Projetista», o profissional habilitado nos termos da Lei n.° 14/2015, de 16 de fevereiro,
ou 110s termos da Portaria n.° 41/2009, de 21 de maio, responsdvel pela elaboragao de

projetos de instalacBes elétricas;

m) «Projeto da Instalagio Eléiricas, o ato de engenharia, elaborado por projetista, instruido

1))

num documento designado por meméria descritiva e justificativa, formada por pegas
escritas, cdleulos justificativos e pecas desenhadas, essenciais para a execugdo e
verifica¢do das disposigBes regulamentares de seguranca aplicdveis na Vistoria ou na
inspecao;

«Projeto Simplificado da Instalagdo Elétrica», o ato de engenharia, elaborado por

projetista, instrufdo num conjunto sucinto de pegas escritas ¢ desenhadas com elementos
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de dimensionamento essenciais para a verificagio das disposi¢Ges regulamentares de
segﬁranga aplicéveis na vistoria ou na inspecio que garante 2 proteciio das instalagGes,
das pessoas, animais ou bens; ‘

«Rede Elétrica de Servigo Piiblico dos Acores (RESPA), 0 conjﬁnta das instalagGes de
sérvigq piiblico, em alta, média ou baixatensdo, destinadas ao transporte e & distribuicio
de eletricidade;

«Regras Técnicas das Instalagfes Elétricas de Baixa Tensdo (RTIEBT)», as aprovadas
pela Portaria n.° 949-A/2006, de 11 de setembro, alterada pela Portaria n.° 252/2015, de
19 de agosto, para edificios de habitacao;

«InstalagBes de Servigo Particular», todas as instalagGes elétricas ndo incluidas nas
instalagbes de servigo piiblico que integram a RESPA;

«InstalacSes de Servigo Piblico», instalagdes elétricas que integram a RESPA;
«Sistema de Registo de Instalagtes Elétricas de Servigo Particular dos Acores
(SRIESPA)», a plataforma eletrénica destinada ao registo e credenciacdo de técmicos
responséveis, ao licenciamento e certificagdo de instalages elétricas de servigo
particular dos tipos A, B e C, e ainda a gestio dos procedimentos e das atividades
relacionadas, nomeadamente, o registo, execugdio, inspegio e exploracio destas
instalacdes;

«Técnicos Responsdveis por Instalagdes Elétricas», as pessoas singulares gue assumernn
a responsabilidade pela elaboragio de projetos, pela execuciio ou pela exploragio de
instalacGes elétricas, nos termos da Lei n.” 14/2013, de 16 de fevereiro;

«Termo de Responsabilidade», a declaragfio subscrita pelo técnico responsdvel por
instalacBes elétricas, pela qual assume a responsabilidade pela elaboragdio de projetos,
pela execugfio ou pela exploragfo de instalagdes elétricas, em conformidade com as

normas legais, regulamentos e regras técnicas em Vigor.

Artigo 3.°
Classificaciio das instalaces clétricas

. As instalacBes elétricas de servigo particular, ndo sujeitas a regime legal especifico,

classificam-se, para efeitos do presente diploma, como:
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a) «Tipo A» - Instalacdes com produgdo propria, de cardter temporéric ou itinerante, de
seguranga ou socorro, quando nfo integrem centros eletroprodutores sujeitos a controlo
prévio ao abrigo de regimes gundxcos prépnos,

b) «Tipo B» - InstalagGes que sejam alimentadas pela RESPA em média ou alta tensao;

¢) «Tipo C» - Instalacdes que sejam alimentadas pela RESPA em baixa tenséo.

9. A coexisténeia de diferentes tipos de instalagBes num tnico projeto ou instalac3o, atribui-

se uma tinica classificagio, que serd, pela ordem de classificagGes discriminada nas alineas

anteriores, a primeira que Ihe esteja associada.

Axtigo 4.°
Ligaciio 3 Rede Elétrica de Servico Pablico dos Acores e entrada em exploraciio

1. A instalacfo elétrica s6 pode ser ligada 2 RESPA, ou entrar em exploragdio, ap6s obtengdo

de uma das seguintes declaragBes ou certificados, consoante o tipo de instalagiio a que
respeitam e que devem estar disponibilizadas no SRIESPA:
a) Certificado de exploragdo emitido pela direcdo regional competente em matéria de

energia, no caso de instalagGes elétricas do Tipo A com poténcia superior a 100 kVA e

de instalacBes do Tipo B;

b} Declaragio de conformidade da execugio ou termo de responsabilidade pela execugdo,
subscritos por uma EI ou técnico responsdvel pela execugio, nos seguintes casos:

i. InstalacBes elétricas de tipo A com poténcia igual ou inferior 2 100 kVA, desde que
protegidas com dispositivos sensiveis a corrente residual diferencial de alta
sensibilidade;

ii. Instalagdes elétricas do Tipo C, quando de cardter tempordrio, ou em locais
residenciais, neste caso desde que a poténcia da instalagdo seja igual ou inferior a

414 kVA. ,
¢) Declaracdo de inspeciio, emitida por uma EIEL, nos termos do artigo 10.°, no caso de

ins;talagéas elétricas de Tipo A e do Tipo C, ndo abrangidas pelas algfneas anteriores.

2. No termo de responsabilidade pela execugio, referido na alinea b) do niimero anterior, deve

constar que as instalacGes eléricas estio de acordo com 0 respetivo projeto.
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. O operador da RESPA que se liga 2 instalagfo, pode, sempre que se justifique, proceder Y
verificacio da conformidade das protecBes de ligagdo A rede e dos respetivos equipamentos
de contagem da eletricidade, como condi¢@o para o inicio do fornecimento de eletricidade.
. Enquanto ndo existir uma EIIEL estabelecida na Regifio Auténoma dos Agores, o
distribuidor piblico pode, a titulo provisério, ligar 2 rede publica as instalacGes previstas na
alinea c) do n.° I do artigo 3.° desde que estas retinam as condi¢Bes para o eféito e seja
previamente disponibilizado no SRIESPA um termo de responsabilidade pela sua

exploragio.

CAPITULO T

Prajeto, execucio e inspeciio de instalacdes elétricas

SECCAO 1
Constituicio do projeto de instalacies elétricas

Artigo 5.°
Projeto

. E obrigatéria a existéncia de projeto elaborado por projetista para efeitos de execugio das

seguintes instalacBes elétricas, que deve ser disponibilizado no SRIESPA em formato pdf e

assinado digitalmente:

a) InstalacGes elétricas do Tipo A, de seguranca ou socorro, ou que alimentem estaleiros
de obras, com poténcias superiores a 41,4 kVA;

b) InstalacGes elétricas do Tipo B;

c) InstalagBes elétricas do Tipo C, de cardter permanente, situadas em recintos piblicos ou
privados destinados a espetdculos ou outras diversdes com assisténcia de piiblico;

d) InstalacSes eléiricas situadas em locais sujeitos a risco de explosio, independentemente
da sua classifica¢io nos termos do artigo 3.5

e) InstalacBes .elétricas sitnadas em parques de campismo e em rmarinas,
\indcpendememente da sua classificacfio nos termos do artigo 3.";

f) InstalacSes elétricas do Tipo C, estabelecidas em imdveis, coletivos ou ndo, cujo

somatério das poténcias a alimentar pela rede seja superior a 41,4 kVA.
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2. O projeto da instalacio elétrica mencionado no nimero anterior ¢ instruido com um termo
de responsabilidade pela sua elaboracgo, subscrito pelo seu projetista, sem o qual o projeto
néo podera ser aceite. A

3. Para efeitos do cdlculo da poténcia total instalada referida na alinea f) do n.° 1, néo se
consideram: ‘ ,

a) Os fatores de simultaneidade definidos nas RTIEBT,

b) As poténcias das instalagfes alimentadas por ramal préprio, desde que as mesmas nao
tenham comunicagio fisica com a restante parte do imdvel ou, no caso de existir
comunicacio, esta seja dotada de portas corta-fogo.

4. Para as restantes instalaces elétricas, deve ser elaborado um projeto simplificado,
conforme definido na alinea n) do artigo 2.°, igualmente disponibilizado no SRIESPA em
formato pdf e assinado digitalmente.

5. Se a instalagdo elétrica puder afetar direitos e interesses doutrem, 2 direcio regional
competente em matéria de energia promove as correspondentes consultas prévias, tendo em
vista a compatibilizagio de interesses, sem a gual a execugdo no poder4 ter inicio.

6. Se no processo referido no mimero anterior forem necessdrios esclarecimentos pelo
projetista, a falta de apresentacfio dos elementos solicitados no prazo fixado para o efeito déd
lugar ao arquivamento do processo com parecer desfavordvel.

7. A discriminacfio dos elementos e dos conteidos que compbem 0 projeto e o projeto

simplificado sfo regulados em regulamentagdo propria.

Artigo 6.°
Dispensa da apresentaciio do projeto
A direciio regional competente emn matéria de energia pode dispensar a apresentagdo de projeto
de instalacBes elétricas previstas no artigo anterior quando estiverem em causa objetivos de
defesa e seguranca nacional, devendo, nestes casos, Ser apresentados os elementos de
dimensionamento essenciais para a verificagio da protegio das izlstalagées, das pessoas,

animais ou bens.
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Artigo 7.°
‘Ocupacio de dominios piiblicos ou particulares
Sempre que, para a execugdo das obras projetadas seja necessdria a ocupagdo de quaisquer
dominios piiblicos ou particulares, deve o requerente apresentar as autorizacBes gue legitimem
ou titulem essa ocupacio, dadas por escrito, atraves -de documento auténtico ou autenticado
pei.os proprietdrios ou seus legitimos representantes, sem O qual o projeto nfic pode ser

executado.

Artigo 8.°
Controlo de instalacdes elétricas
Enquanto nio forem aprovados modelos préprios, 0 controlo de instalagBes elétricas de servigo
particular, no que diz respeito, nomeadamente, 3 constituicio dos projetos, aos termos de
responsabilidade e outros documentos, deve obedecer aos des?aches que 2 este respeiio forem
publicados no portal da DGEG.

SECCAOTI

Execuciio, inspecfio e exploragio das instalagdes elétricas

Artigo 9.°
Execucdo

1. As instalacBes elétricas sdo executadas em estrita conformidade com o projeto, de acordo
com as regras técnicas e regulamentares de seguranca aplicdveis, por uma EI ou por um
técnico responsével pela execugio, a tftulo individual.

2. Antes da execucio das instalagBes, a EI ou o técmico responsével pela execugdo a titulo
individual subscrevem e emitern um termo de responsabilidade pela execugho e a ficha de
execugdo, respetivamente, a serem incluidas no SRIESPA. |

3. No caso das instalagdes mencionadas na alinea b) don.® 1 do artigo 4.°, finda a execugiio da

instalaco elétrica, aElouo técnico responsdvel pela execugio a titulo individual efetuam

os ensaios e as verificacfes necessdrios para garantir a seguranga e 0 COITeto funcionamento

das instalacBes, tendo em vista a sua entrada em exploracdo.
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. No caso de os ensaios e as verificagbes mencionadas no niimero anterior serem favordveis,
é ernitida uma declaracio de conformidade de execucio a ser incluida no SRIESPA, ap6s o
qual ?ode ser efetuada a sua ligacdo a rede piblica. .

. A declaracio de conformidade da execugio ou o termo de responsabilidade pela execugdo

sio, de imediato, disponibilizados 2 entidade exploradora no SRIESPA.

Artigo 10.°

Inspeciio para enirada em exploragio

. Concluida a execucdo, as instalagbes elétricas dos Tipos A e C, referidas na alinea ¢) do n.°

1 do artigo 4.°, sdo sujeitas a inspe¢io para entrada em exploracéo.

. A inspecdo referida no ntmero anterior é realizada pela EIIEL, devendo contar com 2

presenca dos seguintes técnicos ou entidades responséveis por instalacGes elétricas:

a) A entidade instaladora ou técnico responsavel pela execucio, acompanhados dos meios
técnicos necessdrios para fazer os ensaios previstos na regulamentacdo de seguranga
aplicével; ‘

b) O técnico responsivel pela exploragﬁo, quando aplicdvel nos termos do artigo 17.° do
presente diploma.

Os técnicos responsiveis mencionados no nimero anterior podem fazer-se substituir por

outro técnico responsdvel habilitado, desde que mandatado pelo substituido, mediante

declaragfo escrita a entregar na entidade responsavel pela inspegdo.

No caso das instalagGes referidas na alinea a) do n.° 1 do artigo 4.°, a inspec#io para entrada

em exploragdo é da competéncia da diregdio regional competente em matéria de energia,

podendo a mesma delegar no distribuidor piblico.

Nos casos em que se verifique a delegacdo mencionada no nimero anterior, 0 certificado

de exploragio referido na alfnea a) do n.° 1 do artigo 4.° s6 € emitido apés a recegio do

relatério de vistoria aprovativa elaborado pelo distribuidor piblico.

Artigo 11.°
Procedimentos de inspec@o
No decurso das inspec@es referidas no artigo anterior sio realizadas as seguintes operacdes

de verificacio e avaliacdo:
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a) A avaliacdo da confonnidéde com os regulamentos € as normas técnicas e de seguranga
- aplicaveis; |

b) A verificacdo do termo de resgonsabilidade pelo projeto e pela execucio, quando estes
sejam exigiveis nos termos dos artigos 5° ¢ 9.% ¢ da declaracio de conformidade ou
termo de responsabilidade pela execugdo da instalagho elétrica; .

¢) A verificaciio da conformidade da instalagdo elétrica para ser ligada &3 RESPA e entrar
em explora§§0 e avaliagio de eventnais deficiéncias detetadas na instalacdo;

d) A verificagio da existéncia de autorizacfo dos titulares dos terrenos atravessados péia
instalagio eléirica, caso esta se implante em drea sobre a qual a entidade exploradora
ndo detenha poderes de utilizacdo para o fim pretendido.

. Se necessério, a instalacio elétrica pode ser ligada e abastecida momentaneamente para

testes e ensaios durante a realizaco da inspecio.

Artigo 12.°

Deficiéncias da instalacio e limitagGes ao abastecimento de eletricidade

. Tendo em conta a gravidade do impacto das anomalias da instalagdo elétrica sobre a sua

aptidiio para o inicio do abastecimento de energia elétrica ou a sua continuidade, em

adequadas condigBes de seguranga, classificam-se tais anomalias como deficiéncias de
acordo com a seguinte tipologia:

a) Graves (G);

by Nio graves (NG).

. Sio deficiéncias graves as anomalias que constifuem perigo grave © imediato para a

seguranca de pessoas, animais ou bens e impedem que se estabeleca o fornecimento de

energia elétrica ou obrigam a que o mesmo seja imediatamente interrompido.

. Sio deficiéncias ndo graves as anomalias que nfo constituem perigo grave ¢ iminente,

considerando-se:

a) De Tipo NG-1, aquelas em que & instalacdo elétrica apresenta uma anomalia cuja
gravidade ndo impeca o fornecimento ou a interrupgao do fornecimento de eletricidade,
mas obriga 4 sua reparaco no prazo maximo de sessenta dias;

b) De Tipo NG-2, aquelas em que 2 instalaciio elérica apresenta uma anomalia cuja

correcdo é aconselhdvel quando for feita uma intervengdo na instalacdo.

10
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. A direcdo regional competente em matéria de energia elabora e publicita no respetivo sitio
da Internet, no prazo de sessenta dias ap6s a publicacdo no portal da DGEG, uma lista das
deficiéncias cuja existéncia determina o enquadramento em cada um dos tipos mencionados
nos numeros anteriores, tendo em conta os normativos aplicdveis no &mbito do Sistema

Portugués da Qualidade'e as pertiriemes regras de seguranga.

Artigo 13.°
Declaracfio de inspecio

1. Concluida a inspeciio, a EIIEL subscreve e emite uma declaragio de inspecao.

. A declaraciio de inspegiio deve mencionar se a instalagiio estd aprovada, aprovada com
deficiéncias para serem superadas ou reprovada, indicando, nestes casos, de forma clara e
precisa, o tipo de deficiéncia que evidencia e as limitacdes que The estio associadas, nos
termos do artigo anterior, designadamente, e se for o caso, a proibigio de ligacdo ou do
fornecimento de energia elétrica.

Quando a declaracio de inspegfio faga mengdo 3 existéncia de uma deficiéncia ndo grave do
Tipo NG-1, a sua validade é de apenas sessenta dias contados da data da sua

disponibilizaco nos termos do nimero seguinte, caducando no final deste prazo.

4. A declaragio de inspegfio é disponibilizada & entidade exploradora, através do SRIESPA.

5. A mencio de deficiéncias graves ou de deficiéncias ndo graves do Tipo NG-1 implicam 2

emissio de nova declaracio que nfo mencione tais deficiéncias.

Artigo 14.7

Procedimento para atribuicio do certificado de exploracio
. Ap6s a conclusfo dos procedimentos referidos no artigo anterior, com carjter aprovativo, a
entidade exploradora das instalagBes elétricas previstas na alfnea a) do n.° 1 do artigo 4.,
deve apresentar no SRIESPA um pedido de atribuigio do certificado de exploragao,
acomparnhado dos seguintes documentos:
a) Termo de responsabilidade pela explorag@o;
b) Relatério de explorago, se aplicdvel nos termos do artigo 18.% subscrito pelo técnico

responsdvel pela exploragio;

¢) Comprovativo de pagamento da taxa aplicdvel.

i1
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A direc8o regional competente em matéria de energia verifica a conformidade da mstrugdo
do pedido e, caso haja elementos em falta ou deficientes, solicita de imediato a sua
apresentagdo, no prazo miximo de quinze dias tteis, sob pena de rejeicio liminar.

. Ap6s o pagamento da taxa, a dire¢o regional competente em maiéria de energia, ou o
distribuidor piblico, ' caso a inspecio lhe tenha sido delegada, procede 3 inspecdo da
instalacfo elétrica, que culmina com a emissio de um relatério elaborado e subscrito pelo
técnico que a realizar, o qual € comunicado aos técnicos responsiveis, ao explorador da

instalacdo elétrica e ao distribuidor publico através do SRIESPA.

Artigo 15.°

Atribuicfio do certificado de exploracio
A diregiio regional competente em matéria de energia profere decisdo no prazo de vinte dias
contados da disponibilizaciio no SRIESPA do relatério de vistoria ou da declaracio de
inspecdo.
O pedido de atribuicfio do certificado de explorago € indeferido se o relatério da vistoria
reprovar a instalaco nos termos do artigo 12.°.
. Se o relatério da vistoria mencionar deficincias nfo graves do Tipo NG-1, o pedido ¢
deferido, ficando sujeito a um prazo de caducidade de sessenta dias contados da data da
notifica¢do da decisdo, durante os quais deve ser comprovada a superac@o das deficiéncias.
. Deferido o pedido, o certificado de exploragido ¢ emitido e disponibilizado 2 entidade
exploradora e ao distribuidor piblico, através do SRIESPA.
Quando se justifique e quando as instalagGes inspecionadas nfo apresentem 1iscos para a
seguranca de pessoas, animais ou bens, pode ser autorizada a entrada em exploragio parcial
das instalacfes, emitindo a direcfo regional competente em matéria de energia, no
SRIESPA, certificados de explorag@o parcelares e provisérios pelo prazo médximo de
sessenta dias.
. Logo que concluida a totalidade da instalagBo, deve ser requerido o certificado de
exploracio final e global das instalagBes, o qual sﬁbstitui todos os certificados parciais

anteriores.
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Axtigo 16.°

Aumrizagﬁe para exploragdio proviséria
A diregio regional competente em matéria de energia pode autorizar a entrada em
exploragio da instalagiio elétrica, a titulo provisério, paia a realizacio de testes ou ensaios,
mediante pedido fundamentado da entidade exploradora, tendo em conta as tramitactes
necessdrias para a ligacio & RESPA. |
O pedido referido no nimero anterior deve estar acompanhado de declaragdo de
conformidade de execuciio ou termo de responsabilidade pela execucfo e ficha de execucio,
referindo que, além de estar concluida, a instalacfio estd em condigGes de ser ligada a
RESPA e entrar em exploragio para experiéncias e a titulo proviscrio.
O disposto nos niimeros anteriores pode ainda ser aplicado a sitagGes especiais de urgéncia
que nfo devam aguardar pela conclus@o da vistoria e emissdo do certificado de exploracio,
designadamente, quando a instalagio em causa esteja ligada a outras instalacGes de servigo
piiblico associadas & realizagio de projetos de interesse regional, ou a inddstrias de
laboragio continua, que envolvam nomeadamente a substitui¢ao de transformadores em
subestaces ou postos de transformag#o ou outras modificacGes de instalaces elétricas.
Em qualquer caso, a autorizagio proviséria de exploragdo caduca, automaticamente, logo
que seja atribuido o certificado de exploragfo, ou, no termo do prazo de seis meses contados

da data da autorizacio, consoante o facto que ocorrer em primeiro lugar.

Artigo 17.°
_ Técnico responsavel pela exploracio
As instalacBes elétricas para as quais exista um técnico responsével pela exploracdo, devem
ser por este acompanhadas em funcdo da sua complexidade ou do risco que apresentam.
Carecem de técnico responsével pela exploragio as seguintes instalagGes:
a) InstalacBes do Tipo A, de poténcia superior a 100 kVA;
b) InstalacGes do Tipo B: ‘
¢) InstalagGes do Tipo C estabelecidas em iocais‘ sujeitos a risco de explosio;
d) TnstalagBes do Tipo C nos seguintes estabelecimentos recebendo pablico, com poténcia
superior a 100 kV A, conforme definidas nas RTIEBT:

i.  Estabelecimentos hospitalares e similares da 1.* 2 4. categoria;
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ii.  Parques de estacionamento cobertos, de drea bruta total superior a 200 m2;
i, Todos os restantes estabelecimentos recebendo piiblico, da 1.2 32 categona

e) Instalagbes de parques de campismo e marinas, balnedrios e piscinas publicas;

f) InstalagSes de estaleiros de obras do Tipo C, ou alimentadas por instalactes do Tipo A,
cuja poténcia se_;a superior a41.4 kVA; ‘ |

g) Instalacdes de estabelecimento industriais, agricolas e pecudrios do Tipo C, cuja
poténeia seja superior a 250 kVA;

h) Instaiagoes tempordrias ou itinerantes, estabelecidas em recintos piblicos, destinados a
feiras, espetdculos ou festividades, de poténcia a alimentar pela RESPA superior a41,4
kVA. .

Quando a dimensic ou a complexidade das instalacBes elétricas o justificar, ©

acompanhamento da instalagio elétrica pode ser feito por mais de um técnico responsdvel

pela exploragao.

Nos casos previstos no nimero anterior, o técnico responsével pela exploracBo que tiver a

seu cargo a parte da instalagio dedicada ao fornecimento de eletricidade deve exercer

fungBes de coordenagio, sem pfejnfzo da responsabilidade soliddria dos demais técnicos

responséveis pela instalaggo.

Artigo 18.°
Obrigacies do técnico responsavel pela exploracio

O téenico responsdvel pela exploragdo estd sujeito as seguintes obrigaces:

a) Registar na plataforma eletrénica do SRIESPA os respetivos termos de responsabilidade
e os relatérios de exploragio das instalacOes elétricas pelas quais é responsével, bem
como as alteracOes que venham a ocorrer, designadamente até & data da cessacfio de
funcdes;

b) Inspecionar as instalagGes elétricas com uma periodicidade nio inferior a duas vezes por
ano, uma nos meses de verfio e outra nos meses de inverno, a fim de proceder as
verificaces, ensaios e medigdes regulamentares para elaboragdo do relatdric de

exploragao;

i4
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quando esteja em causa a necessidade de eliminar quaisquer deficiéncias que atentem ou
possam vir a atentar contra a seguranga de pesséas, animais ou bens.

. A entidade exploradora da instalagfio elétrica nio deve efetuar quaisquer modificactes na
instalagio sem prévio conhecimento e acordo do técmico responsdvel pela exploragao,
quando este deva éxisﬁr, no que respeita aos éSpG’i()S regulamentares de seguranga e das boas
regxas técnicas'aplicéveis;

. A entidade exploradora deve permitir que a instalagio eléirica seja vistoriada ou
inspecionada pela direcfio regional competente em matéria de energia, pelo distribuidor
piblico ou pela EIIEL e verificada pelo técnico responsdvel pela exploragdio, sempre que
estes o considerem necessdrio ao seu regular e normal funcionamento, colocando 2
disposigio os elementos e meios indispensaveis ao bom desempenho das respetivas fungGes.
. A entidade exploradora da instalagfio elétrica deve participar a0 técnico responsdvel pela
exploracio, todos os acidentes que afetem a instalagfio elétrica, por acio da corrente elétrica

O outros.

SECCAO I

Conservacio das instalacfes eléfricas

Artigo 20.°
Manutencio
. As instalacBes elétricas devem ser conservadas e mantidas de forma a assegurar condigGes
de funcionamento e de seguranca adequadas 2 sua exploracdo e utilizacio. -
O distribuidor piiblico tem o direito de verificar as condiges de seguranga das instalacGes
ligadas 2s suas redes, devendo comunicar por escrito ao técpico responsdvel pela
exploragdo, quando aplicdvel, e a diregiio regional competente em matéria de energia,
através da plataforma eletrénica, qualquer deficiéncia que nelas encontre, com vista a serem
tomadas as providéncias necessarias. |
. No caso de uma mstalagio oferecer perigo para pessoas, animais ou bens, ou introduza
perturbacBes na rede que a alimenta, o disiribuidor piblico pode suspender o fornecimento
de energia elétrica, devendo informar a diregfio regional competente em matéria de energia,

de imediato, fundamentando as razdes que estiveram na base dessa decisio.
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CAPITULO I
Controlo e acompanhamento das atividades e inspeco, registo ¢ exploracio das

instalacdes elétricas

4 Artigo 21.°
Tustalaches el€tricas sujeitas a inspeciio periddica
1. As instalagdes elétricas que nilo carecem de técnico responsédvel pela exploragio, devem ser
submetidas a inspegfio periédica, nos termos do nimero seguinte.
2. A inspecio periddica é promovida pela entidade exploradora e efetuada a cada cinco anocs,
relativamente s seguintes instalagfes:
a) Instalacdes do Tipo A, cﬁja poténcia instalada seja superior 2 4140 kVA;
b) Instalacdes elétricas dos seguintes estabelecimentos recebendo piblico:

i. InstalagSes elétricas do Tipo C, situadas em recintos piblicos ou privados
destinados a espeticulos ou outras diversGes, cuja poténcia a alimentar pela rede
seja inferior a 41,4 kVA;

ii. Estabelecimentos hospitalares e semelhantes da 1° & 4. categoria, conforme
definidas nas RTIEBT;
i Estabelecimentos de ensino, cultura, culto e semelhantes, da 1.* & 4.° categoria,
conforme definidas nas RTIEBT, cuja poténcia a alimentar pela rede seja inferior 2
414 kVA;
iv. Estabelecimentos comerciais e semelhantes definidos nas RTIEBT cuja poténcia a
alimentar pela rede seja inferior a 41,4 kVA.
¢) InstalacBes de estabelecimentos industriais do Tipo C, cuja poténcia a alimentar pela
rede seja inferior a 250 kKVA;
d) Instalaces de estabelecimentos agricolas e pecudrios que pertengam ao Tipo C cuja
poténcia a alimentar pela rede sgja inferior a 41,4 kVA;
e) InstalagBes de balnedrios que pertencam ao Tipo Ce cuja poténcia a alimentar pela rede
seja inferior 2 41,4 kVA. ‘ | ‘ -
3. Sao aplicdveis A inspe¢do periédica, com as necessarias adaptacbes, as disposigdes relativas

% inspecio inicial contidas nos n.% 2 a 5 do artigo 10.° ¢ nos artigos 11.°2 13.°
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. Sempre que a instalacio elétrica seja sujeita a uma intervencao de manutengfo, atestada por'
declaragio de conformidade ou termo de responsabilidade de uma EI ou um técnico
responsdvel pela execucdo ou exploragdo, o prazo para a realizagfio da proxima inspecio
periédica conta-se a partir da data de emissdo dos referidos documentos.

. Sao fixadas por despacho do diretor regional competente em matéria de energia, a aprovar
no prazo de trés meses contados da data de entrada em vigor do presente diploma, as
metodologias e os procedimentos de realiza¢io de inspecBes periddicas, bem como as regras
técnicas a que as mesmas devem obedecer ¢ as melhorias em termos de seguranga a que séo
obrigadas as instalagGes estabelecidas com base em regulamentos de seguranca anteriores
as RTIEBT, tendo em consideragio a sua antiguidade e risco para pessoas, animais ou bens.
. Enquanto ndo forem fixados as metodologias, os procedimentos ¢ as regras técnicas

previstas no ndmero anterior, utilizam-se os fixados pela DGEG.

Artigo 22.°
Atribuicdes da direcio regional competente em matéria de energia

Sem prejuizo das competéncias da ERSE previstas no capftulo seguinte, a direcdo regional

competente em matéria de energia € 2 entidade que, nos termos da Lei n.° 14/2015, de 16 de

fevereiro, supervisiona na Regidio 0 acesso ¢ ¢ exercicio e as atividades das EIIE, das EL e

ainda dos técnicos responsdveis por instalagGes eléricas, e procede ac seu

acompanbamento.

_ Para efeitos do miimero anterior, i diregfio regional competente em matéria de energia

compete:

2) Emitir ¢ atribuir os certificados de exploracdo, bem como as autorizagles provisorias,
nos termos do presente diploma;

b) Criar, manter e gerir a plataforma eletrénica para © armazenamento e tratamento de
dados destinados 3 monitorizagio das atividades previstas no presente diploma, bem
como 2 produgiio de indicadores dessas atividades e das instalagOes; .

¢) Organizar, manter e gerir o registo na plataforma eletr6nica das instalagbes clétricas de
servico particular a que respeita o presente diploma e respetivas atividades, nos termos

do artigo seguinte;

i8
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d) Elaborar e divulgar os procedimentos para o registo e demais procedimentos técnicos

g

h)

)

k)

k)

D

‘para a realizagio de inspegOes € vistorias, bem como de modelos e formulérios técnicos, -

tendo em vista a harmonizacio da atuagdo dos profissionais € 0 respeito pelas normas
legais e regulamentares e regras técnicas aplicéveis;

Aprovar 0s modelos e formuldrios xe}atlvos aos atos prevxstos no presente diploma,
nomeadamente, a declaraciio de mspegao as declaragBes de conformidade e os termos
de responsabilidade pelo projeto, execugdo, exploragio, bem como os elementos do
projeto e a ficha de execugdo;

Promover auditorias ¢ verificacBes técnicas, através dos respetivos servicos ou de
entidades exteriores independentes, relativamente as entidades e as atividades que
supervisiona;

Proceder a0 tratamento e instrugdo das reclamagGes relativas 4 atividade que
supervisiona;

Contribuir para a promogio de acdes de divulgacdoe sensibilizagfo para a realizagdo da

manutencio das instalagGes elétricas, informando, para o efeito, os proprietarios ou

entidades exploradoras das instalagGes elétricas, com base nos registos de que dispde;
Apoiar a formagdo e promover agbes de atualizagfio de conhecimentos dos técnicos
responsdveis pelas instalagGes elétricas e das entidades que atuam na drea que
supervisiona,

Proceder 20 estudo e 3 elaboracio de cédigos de boas priticas, especificages e
procedimentos técnicos nas 4reas de atuagiio ¢ designadamente, 08 respeitantes a
realizagfo de inspegles;

Promover campanhas de sensibilizagio, informagio e formacio, tendo em vista a
seguranca de pessoas, animais ou bens;

Disponibilizar a lista de todas as entidades instaladoras e inspetoras com atividade na

4rea das instalagOes elétricas, bem como os pregos dos servigos por estas praticadas;

m) Informar de qualquer anomalia que detete e que necessite de medidas de natureza

regulamentar;
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n) Elaborar pareceres técnicos sobre o0s acidentes de natureza elétrica, a serem
disponibilizados aos interessados nos termos do disposto no Cédigo do Procedimento
Administrativo, sob a forma de certidéo. '

. As informagdes e procedimentos técnicos a que se refere o midmero anterior, tornados

pliblicos pela plétaforma eletrénica, devem também estar disponiveis para consulta, atraveés

do sistema de pesquisa online de informacio publica que indexa todos os contevidos
piblicos dos sitios na Internet das entidades piiblicas, previsto no artigo 49.° do Decreto-

Lein.® 135/99. de 22 de abril, alterado pelos Decretos-Lei n.% 29/2000, de 13 ée margo, 72-

A/2010, de 18 de junho, 73/2014, de 13 de maio, 58/2016, de 29 de agosto, e 74/2017, de

21 de junho.

. A informacio a que se refere o niimero anterior deve ser disponibilizada em formatos

abertos, que permitam a leitura por méquina, nos E1mos da Lein.®36/2011, de 21 de junho,

alterado pelo Decreto-Lei n.° 83/2018, de 19 de outubro.

Artigo 23°
Registo

. O registo referido na alinea c) do n.° 2 do astigo anterior contém a seguinte informaggo:

a) Os projetos das instalacfes elétricas e os termos de responsabilidade emitidos pelos
projetistas; |

b) As declaracBes de conformidade da execugdo ou 08 termos de responsabilidade pela
execucdo das instalages elétricas emitidos pelos técnicos responsdveis pela execugho
das EI ou pelos técnicos responsdveis pela execugiio a titulo individual;

¢) Os termos de responsabilidadg pela exploragdo e relatérios de exploragio emitidos ou
elaborados pelos técnicos responséveis pela exploragio de instalagGes elétricas;

d) As declaragBes de inspegdo e de reinspecgio emitidos pelas EIIEL;

e) Os certificados de exploragdo e relatérios de vistoria ou revistoria emitidos pela direcfo
regional competente em matéria de energia;

) | Comprovativos do pagamento das taxas devidas.

. Cabe aos técnicos responsdveis pelo projeto, pela execugdo e pela exploracio, as El e as

EIIEL, no ambito das respetivas funges e atividades, proceder ao registo dos atos
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praticados referidos no nimero anterior e A atualizaciio da informagHo e dos documentos
registados.

3. Com o primeiro registo relativo a cada instalagio é atribuido um ndmero de Tegisto €
respetivo codigo de acesso, que acompanha todo o procedimento, o qual deve ser

 comunicado 3 entidade exploradora pelo prestador do setvigo.

4. O acesso aos elementos do registd que ndo sejam confidenciais podera ser concedido a todas
as entidades piiblicas ou privadas que o solicitem, mediante antorizaco e codigo de acesso
a dispozaibiii:zar pela diregfio regional competente em matéria de energia.

5. Sem prejuizo das suas obrigagGes legais, o distribuidor piblico e as EIIEL que venham a
operar na regido devem proporcionar 4 direcao regional competente em matéria de energia
c6pia dos registos que detenham anteriormente 3 entrada em operacdo da plataforma
eletrénica, em termos que assegurem a devida confidencialidade e garantir no ambito do
desenvolvimento da sua atividade uma adequada interagio e colaboragdo com a diregdo
regional competente em matéria de energia.

6. Os registos e outros dados referidos no presente artigo obedecem &s regras aplicdvels a
constituigiio e manutengdo de bases de dados, e respeitam as regras de confidencialidade
exigiveis, niio podendo os dados pessoais ser cedidos a terceiros nem utilizados para ou&os
fins que ndo os previstos no presente diploma e em conformidade com as disposi¢Bes legais

aplicdveis & protegio de dados pessoais.

CAPITULO IV

Supervisio de mercado e regulacio

Artigo 24.°
Supervisio pela Entidade Reguladora dos Servigos Energéticos
1. As atividades relacionadas com a elaboracfio de projetos, com a execugHo e a inspegdo e
exploracio das instalagBes eléiricas previstas no presente diploma, estdo sujeitas a
supervisio do mercado e regulagdo da qualidade de servico exercidas pela ERSE, sem .
prejuizo das competéneias atribuidas a outras entidades administrativas, no dominio
especifico das suas atribuigbes e competéncias.

2. A supervisdo a que se refere o niimero anterior tem por finalidade:
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a) O bom funcionamenté dos mercados de servicos relativos a instalagBes elétricas,
procedendo ao seu acompanhamento sistematico e permanente;
b) A promogio da eficiénciae condicGes concorrenciais transparentes;
¢) A monitorizacio da formagfo dos pregosea informagio destes, tendo em conta a defesa
" dos interesses dos clientes ¢ dos consumidores.
. Aiegulagéo da qualidade de servigo visa assegurar padres minimos de qualidade dos

servicos prestados, na vertente comercial e técnica.

CAPITULOV

Taxas, fiscalizacfio e contraordenagtes

Artigo 25.°

Taxas
. Pela certificacio da exploragdo, vistoria e registo das instalagGes elétricas sdo devidas taxas
cujos montantes serfio fixados por portaria do membro do Governo Regional competente
em matéria de energia.
. O pagamento das taxas a que se refere o presente diploma pode ser efetuado através da
Plataforma de Pagamentos da Administracio Piiblica, conforme disposto no artigo 30.° do
Decreto-Lei n.° 135/99, de 22 de abril, na sua atual redagfo.

Artigo 26.°

Fiscalizacio

. A diregiio regional competente em matéria de energia € a entidade competente para a
fiscalizacio do cumprimento das disposicdes constantes no presente diploma, sem prejuizo
das competéncias proprias que a lei atribua a oufras entidades, nomeadamente, as
competéncias da Inspecio Regional das Atividades Econdmicas (IRAE).

. Os técnicos incumbidos da fiscalizacfo estdo obrigados a assegurar a confidencialidade
perante terceiros dos dadas anélises e informagfes obtidos neste ambm)

. Para efeitos do dxsposto nos niimeros anteriores, a entidade expioradora de mstalagoes
elétricas estd obrigada, mesmo durante o perfodo de execugfo das suas instalagGes, a dar
livre acesso aos técnicos da direco regional competente em matéria de eﬁergi&, a técnicos

ou entidades por esta contratados, ou ainda ao distribuidor pdblico, quando esta
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incumbéncia he tenha sido delegada, a fornecer os meios necessérios para a realizacio das

verificacies ¢ ensaios que pelos mesmos 1hes forem requisitados.

Artigo 27.°
Contraordenages _

1. Constitui contraordenacio punivel com coima de € 250,00 (duzentos © cingnenta euros) a €
1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), se o infrator for uma pessoa singular, € de €
1.000,00 (mil euros) a € 5.000,00 (cinco mil euros), s€ 0 infrator for uma pessoa coletiva:
a) O exercicio da atividade de técnico responsivel por instalagBes eléiricas ou de EINEL

sem a necesséria habilitagio nos termos da Portaria n.° 41/2009, de 21 de maio, e da Lei

n.% 14/2015, de 16 de fevereiro, ou em violagZo do disposto nos artigos 5.5, 9.°¢ 10.%
b) O incumprimento do disposto nos artigos 4.°,7.%,17.°,18.%,19.° e no n.° 3 do artigo 26.%
¢) O incumprimento do disposto nos n.% 72 5e6doartigo 23.°

2. A npegligéncia é punivel, sendo os limites minimos e méaximos das coimas reduzidos para

metade.

L3

. A tentativa ¢ punivel com coima aplicével & contraordenacio consumada, especialmente

atenuada.

Artigo 28.°
Sancdes acessérias -

1. Consoante a gravidade da infracdo e a culpa do agente, podem ser aplicadas as sangGes
acessorias previstas nas alineas b), ¢), d), H e gydon®1doartigo21.°eno n.° 1 do artigo
17.° do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.% 356/89,
de 17 de outubro, 244/95, de 14 de setembro, 323/2001, de 17 de dezembro, e pela Lei n.°
109/2001, de 24 de dezembro.

2. A condenacio pela pritica das infragSes € objeto de publicidade nos termos do artigo 21.°

do Decreto-Lei n.° 433/82, de 27 de outubro, na sua atual redacio.

Artigo 29.°

Competéncia sancionatéria e destino das receitas das coimas

[y

. A entidade competente para instaura¢@o e instrucdo dos processos de contraordenacio € a

direcio regional competente em matéria de energia.
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2. A aplicagdo das coimas e das sangBes acessérias € da competéncia do diretor regional
competente em matéria de energia.
3. O produto das coimas aplicadas na Regido Auténoma dos Acores pelos respetivos servigos

competentes constitui receita propria da mesma.

Artigo 30.°
Responsabilidade civil
O incumprimento das normas constantes do presente diploma por parte do comercializador, do
distribuidor publico, dos técnicos responsiveis pelas instalacGes elétricas, pelas El ou ainda

pelas EIIEL, gera responsabilidade civil, nos termos gerais da lei.

CAPITULO VI

Disposigies transitorias e finais

Artigo 31.°
Entrada em operacio da plataforma eletrénica
A plataforma eletrénica prevista na alinea b) do n.° 2 do artigo 22.° deve estar criada ¢

operacional no prazo de doze meses contados da data da publicacdo do presente diploma.

Artigo 32.°
QOutras instalaces elétricas
O disposto nos artigos 17.°2 19.° € aplicavel as demais instalacGes elétricas de servigo particular

sujeitas a regime proprio.

Artigo 33.°
Articulacio com o regime juridico do urbanismo e edificacdo .
Para efeitos de aplicagio do regime juridico da urbanizacio e edificacfio, aprovado pelo
Decreto-Lei 1.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua redagiio atual, devem ser disponibilizados
no SRIESPA:
a) No ambito dos ‘:procedimemos para a realizacio de obra:
i, Viabilidade prévia favordvel, emitida pelo ORD;
ii. Termo de responsabilidade pela elaboracdo do projeto de instalacGes elétricas;

iii. Ficha eletrotécnica devidamente visada pelo ORD;
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